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１．図中記入なき太線表示は改修設備（再使用も含む）とし、細線表示は既設設備を表す。

注 記 （ 改 修 ）
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1.2

新設ＧＰ型１級複合受信機４０Ｌ　取付
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自動火災報知設備　１・２階平面図（改修）

E-03デイサービスセンタ－みしま消防設備更新工事

２．火災受信機改修に伴い、既存壁の補修を行うものとする。

既設ＧＰ型１級複合受信機４０Ｌ　

既設ガス漏れ検知器電源函　　　　525W× 290H×125D　撤去

525W×1150H×150D　撤去


